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Н ЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
Реферат 
 
 
Выпускная квалификационная работа 113 с., 4 рис., 13 табл., 14 
источников литературы, 6 л. графич. материала.  
ГРЭС, ЭНЕРГОБЛОК, ПУСКОВАЯ СХЕМА, РАСТОПОЧНЫЙ 
РАСШИРИТЕЛЬ, ВСТРОЕННЫЙ СЕПАРАТОР, РАСТОКА КОТЛА, ПУСК 
ТУРБИНЫ 
Объектом исследования является пусковая схема энергоблока К-215-
130 Томь-Усинской ГРЭС. 
Цель работы – модернизация пусковой схемы для утилизации пара и 
улучшения экологии и жизнедеятельности в районе ГРЭС. 
Предложена утилизация пара, сбрасываемого из растопочных 
расширителей во время пуска в атмосферу, в конденсатор турбины. Это 
сохраняет рабочее тело, уменьшает загрязнение атмосферы, обеспечивает 
бесшумную работу. 
Технико-экономические расчеты показали, что затраты на 
модернизацию окупаются при двух пусках из холодного состояния. 
Выполнены конструкторские расчеты растопочного расширителя и 
трубопровода сброса пара из расширителя в конденсатор. 
Рассмотрены процессы растопки котла и пуска турбины из различных 
тепловых состояний. 
Расчетно-пояснительная записка написана в текстовом редакторе 
MicrosoftWord 2003) Чертежи выполнены в графическом редакторе Компас. 
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Введение 
 
 
Электроэнергетика является важнейшей составляющей экономики 
России, главным фактором обеспечения ее успешного роста. Несмотря на это, 
развитие электроэнергетики в последние годы столкнулось со значительными 
трудностями. Возрастает доля физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования при явном отставании технического перевооружения, что 
особенно тревожно в условиях наблюдающегося в последние годы роста 
электрических нагрузок. Отечественное машиностроение оказалось 
неподготовленным к возросшим экономическим и экологическим требованиям 
к энергетическому оборудованию. В электроэнергетике нет работоспособного 
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инвестиционного механизма, вследствие чего резко уменьшились объемы 
строительства энергетических объектов. 
Для покрытия потребности народного хозяйства в электрической и 
тепловой энергии отработавшие ресурс электростанции необходимо будет 
сохранять в работе, несмотря на низкую экономичность многих из них. В связи 
с физическим износом их оборудования для поддержания его 
работоспособности потребуется существенное повышение затрат. При этом 
надо ожидать увеличение риска аварий и отказов, недоиспользование 
установленной мощности из-за вынужденных ремонтов, снижение надежности 
энергоснабжения, ухудшения технико-экономических показателей. 
Энергоблоки в большей мере будут привлекаться к работе в переменных 
режимах на частичных нагрузках, возрастет число их пусков и остановов. Для 
повышения надежности и экономичности пусков и остановов требуется 
совершенствование пусковых схем энергоблоков. 
В данной работе предлагается модернизация пусковой схемы энергоблока 
К-215-130 Томь-Усинской ГРЭС с целью утилизации пара из растопочного 
расширителя, и исследуются операции на котле и турбине при пуске блока из 
различных тепловых состояний. 
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1. Краткая характеристика ГРЭС 
 
 
Томь-Усинская ГРЭС установленной мощностью 1300 МВт имеет 5 
дубль-блоков по 100 МВт и четыре блока по 215 МВт: два дубль-блока и два 
моноблока. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
22 
                ФЮРА.311000.001.ПЗ 
 
На первой очереди станции установлены турбины ВК-100-90-5 ЛМЗ, 
станционные номера турбин: 1, 2 и 3. Пар на турбину по дубль-блочной схеме 
подводится от двух котлов ТП-42 таганрогского завода. Станционные номера 
котлов: 1, 2, 3 ,4, 5 и 6. Котлы имеют номинальную паропроизводительность 
230 т/ч и параметры острого пара: давление 10 МПа; температуру 500 С. На 
каждой турбине установлен бойлер поселковой теплосети, питаемый паром от 
третьего нерегулируемого отбора. Турбины первой очереди уже "морально" и 
"физически" устарели и, поэтому стоит вопрос о их замене на более 
экономичные и совершенные теплофикационные турбины. 
На второй очереди ГРЭС были установлены турбины ВК-100-90-6 ЛМЗ, 
станционные номера: 4 и 5. Эти турбины были модернизированы в 
теплофикационные с организацией регулируемого отбора. После модернизации 
турбины имеют марку Т-86-90/2,7. Теплофикационный отбор турбин питает 
паром основные бойлера теплосети центральной обогатительной фабрики. На 
каждую турбину работают по два котла ТП-10, станционные номера 7 - 8 и 9 - 
10. Паропроизводительность котла 220 т/ч, давление 10 МПа и температура 540 
С. Кроме основных бойлеров центральной обогатительной фабрики к 
турбинам подключены по одному основному и одному пиковому бойлеру 
поселковой теплосети. 
На третьей очереди первоначально были установлены первые в Сибири и 
в стране турбины К-200-130 ЛМЗ, станционные номера: 6, 7, 8 и 9. В период с 
1992 по 1996 годы эти турбины были заменены на турбины К-215-130-1. 
Турбины питаются паром от котлов ПК-40. Станционные номера котлов: 11, 12, 
13 и 14. На шестом и седьмом блоках установлены три основных и три пиковых 
бойлера, которые обеспечивают теплом теплично-парниковое хозяйство 
совхоза "Безруковский". 
Основным топливом на ТУ ГРЭС являются энергетические каменные 
угли Кузбасса и частично угли Хакасских месторождений. В качестве 
вспомогательного топлива, для растопки котлов и подсветки на минимальных 
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нагрузках, используется мазут. Система пылеприготовления - индивидуальная с 
шаровыми барабанными мельницами и промежуточным бункером пыли. 
Система водоснабжения – прямоточная из реки Томь. Теплая 
сбрасываемая циркуляционная вода используется в рыбном хозяйстве для 
выращивания мальков карпа и ценных осетровых пород. 
Зола и шлак транспортируются на золоотвалбагерными насосами. Также 
при станции имеется завод по переработке шлака в строительные смеси. 
Осветленная вода с золоотвала возвращается на станцию и используется для 
технических нужд. 
Томь-Усинская ГРЭС – самая крупная электростанция в Кузбассе. Она 
предназначена для несения базовых (блоки 215 МВт) и полупиковых (блоки 
100 МВт) электрических нагрузок. 
Основные показатели работы ГРЭС за 2015 г.: 
- выработка электроэнергии – 7400114 тыс. кВтч; 
- отпуск теплоэнергии– 316663 Гкал; 
- удельный расход электроэнергии на собственные нужды станции 6,9%; 
- удельный расход топлива по отпуску электроэнергии – 371,24 
гу.т./кВтч; 
- удельный расход топлива по отпуску теплоэнергии – 180,64 гу.т./Гкал. 
 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
24 
                ФЮРА.311000.001.ПЗ 
 
 
 
 
2.Характеристика энергоблока 
 
 
Энергоблок 215 МВт Томь-Усинской ГРЭС выполнен на основе турбины 
К-215-130 и двухкорпусного котла ПК-40-2. 
 
2.1. Характеристика турбины 
 
Турбина паровая, конденсационная типа К-215-130-1 предназначена для 
непосредственного привода генератора переменного тока, установленного на 
общем фундаменте с турбиной. 
Турбина может работать в блоке с однокорпусным или двухкорпусным 
котлом. 
Турбина спроектирована и рассчитана для работы при температуре 
свежего пара и пара после промежуточного перегреваравной 565оС, но по 
условиям надежности работы котлоагрегата номинальная температура свежего 
пара и пара после промежуточного перегрева временно ограничена до 540оС. 
Номинальная мощность турбины 215МВтобеспечивается при следующих 
основных параметрах, приведенных в таблице2.1. 
Таблица 2.1 - Основные параметры 
D0, 
т/час 
Т0, 
оС 
Р0, 
МПа, 
(кгс/см2) 
Т1, 
оС 
Р1, 
МПа, 
(кгс/см2) 
Тпп, 
оС 
Рпп, 
МПа, 
(кгс/см2) 
Рк, 
МПа, 
(кгс/см2) 
Тв, 
оС 
Gв, 
м3/час 
623 440 12.8 32.58 5 2,36 0,004 125000 
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(130) 24 (26,3) 40 (24,1) (0,04) 2 
 
Максимальная пропускнаяспособность пара через турбину равна 670 т/ч.  
Турбинаможетразвивать мощность 220 МВт при номинальных 
параметрах пара,полностьювключеннойрегенерации, отключенных 
дополнительных отборах пара, чистой проточнойчасти и температуре 
охлаждающей воды 12оС. 
Турбина представляет собой одновальный трехцилиндровый агрегат. 
Свежийпар от котла по двум паропроводамдиаметром 325 ммподводитсяк двум 
стопорным клапанам ЦВД. До клапанов имеется перемычка диаметром 175 
ммдля выравнивания давления междупаропроводами.В паровых коробках 
стопорныхклапанов установленыметаллические сита, предохраняющие 
отпопаданиягратаи постороннихпредметов в 
турбину,пройдястопорныеклапаны,парпоступаеткчетырем регулирующим 
клапанам. За стопорными клапанами также имеется перемычка диаметром 175 
мм,позволяющаяпроизводитьпоочередную проверкуработы стопорных 
клапанов на работающейтурбинепутемчастичногоили полного их закрытия. 
Турбина имеетсопловоепарораспределение. Каждый из четырех регулирующих 
клапанов подаетпаркоднойизсопловых коробок, вваренных в корпус. Сопловые 
сегменты первой (регулирующей) ступени ЦВД установлены в сопловых 
коробках. 
Пройдя регулирующую ступеньиодиннадцатьпромежуточных ступеней 
давления ЦВДпарспараметрами26,3кгс/см2и324 0С подвумпаропроводам 
("холодным") направляется в 
промежуточныйперегревателькотла(промперегрев),откуда с параметрами 24,1 
кгс/см2 и 540 0С поступает к двум стопорным клапанам ЦСД.Работа стопорных
 клапанов сблокирована с работой сбросных 
электрозадвижек.Призакрытиистопорныхклапановоткрываются 
сбросныеэлектрозадвижкиипарнаправляетсявпароприемное 
устройствоконденсатора. При открытии стопорныхклапанов сбросные 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
26 
                ФЮРА.311000.001.ПЗ 
 
электрозадвижки закрываются. Пройдя через стопорные клапаны ЦСД пар по 
4-мперепускным трубам поступает к4-м регулирующимклапанамЦСД,которые 
в отличие отрегулирующихклапановЦВДрегулируютрасходпара только в 
диапазоне до 30% номинальной нагрузки.Прибольшихнагрузках РК 
ЦСДпрактически полностью открыты и в регулировании мощности 
неучаствуют.ПослеРКпар поступает в паровую коробку ЦСД и проходит 11 
ступеней. С параметрами 1,3 кгс/см2 и 174 0С пар из ЦСДпо 2-м перепускным 
трубам диаметром 1,52 м направляется в двухпоточный ЦНД. Каждый поток 
ЦНД состоит из четырех ступеней. 
ХарактернойособенностьюпроточнойчастиЦНД является наличие 
ступени Баумана – третьей ступени,представляющейсобой2-хярусную ступень. 
Изверхнегоярусапарнаправляется в конденсатор, а из нижнего в 
последнюючетвертуюступень.После последних ступеней пар поступает в 
конденсаторы. 
Квыхлопным патрубкам ЦНД приварены конденсаторы, соединяемые 
между собой уравнительным патрубком. 
Ротор ЦВД – цельнокованныйиз хромомолибденовой стали. Диски 
рабочих колес и полумуфта состороныРСД откованы заодно с валом. Концевые 
уплотнения ЦВД изготовлены без насадных втулок: на валу сделаны 
ступенчатыевыточки, а уплотнительные сегментыустановленыв обоймах. Так 
же выполнены и все диафрагменные уплотнения. В диафрагмах установлены 
надбандажные уплотнения. 
Ротор ЦСД – цельнокованыйиз хромомолибденовой стали. Ротор имеет 4 
насадныхдискаи 7 откованных заодно с валом. Рабочие лопатки первых семи 
ступенейРСД имеют ленточные бандажи, а остальные – проволочные связи. 
Переднее концевое уплотнениеЦСД аналогично концевым 
уплотнениямЦВД.Заднее уплотнение ЦСД имеет насадные втулки на роторе. 
Ротор ЦНД – сборный: навализ хромомолибденовой стали насажены 
снатягомдискирабочихколес,уплотнительные втулки и полумуфты. 
Облопачивание не имеет периферийных ленточныхбандажей. Для повышения 
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вибрационной надежности лопаточного аппарата используются проволочные 
связи. 
Нижняя половина икрышка корпусаЦВДотлитыиз 
хромомолибденованадиевой стали. Корпус - одностенный, с 
ввареннымисопловыми коробками. Регулирующие клапаны ЦВД установлены 
на его корпусе. Диафрагмыустановленыв обоймах. Сегменты всех концевых 
уплотнений также установлены в обоймах. 
КорпусЦСДимеет переднюю литую часть из хромомолибденованадиевой 
стали и выхлопную часть, сваренную из листовой углеродистой стали. 
Регулирующие клапаныЦСД установлены на передней части. Сопловые 
сегментыпервойступени установлены непосредственно врасточке корпуса, 
геометрическая форма которого образует кольцевую сопловую камеру. 
Диафрагмы размещены в обоймах, между которыми в нижней половинекорпуса 
выполнены патрубки для регенеративных отборов пара. Диафрагмы всех 
ступеней сварные, кроме последней, которая выполненалитой чугунной со 
стальными лопатками. 
Корпус ЦНД состоит из трех частей: средней и двух симметричных 
выхлопных.  В средней части установлены две обоймы, в которых 
закреплены литые диафрагмы первых трех ступеней. Выхлопныечасти сварные 
из углеродистой стали, в них располагаются диафрагмы последних ступеней. 
На крышкекорпуса ЦНД размещены предохранительные атмосферные клапаны 
(мембраны), которые открываются при повышении давления в выхлопах до 1,2 
кгс/см2) 
Корпус ЦВД опирается лапами на корпусы переднего и 
среднегоподшипников и фиксируется по отношению к ним поперечными и 
вертикальными шпонками. 
Корпус ЦСД таким же образом опирается на корпус среднего 
подшипника ипереднюю выхлопнуючастьЦНД, ихотносительное положение 
фиксируется вертикальными и поперечными шпонками. 
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Передний и средний подшипники иЦВДопираютсяна 
фундаментныерамы.Фикспункт турбинырасположеннасредней фундаментной 
раме передней части ЦНД так, что расширениетурбины происходит в сторону 
переднего подшипника, примерно, до 32мм и в сторону генератора до 3 мм. 
РВД, РСД, РНД, соединенные ввалопровод турбины, опираются на 5 
опорных подшипников скольжения. ПодшипникN 2 – опорно-упорный. 
Значение «О» по шкале прибора осевого сдвига выставляется при положении 
ротора, когда упорный гребень прижат к рабочим колодкам опорно-упорного 
подшипника (т.е. в сторону генератора). РВД и РСД имеют три опоры. Потоки 
пара вЦВД и ЦСД имеют противоположные направления, что значительно 
уменьшает осевое усилие, воспринимаемое упорными колодками. 
Все роторы турбины гибкие.РВД иРСД соединены 
междусобойжесткоймуфтой.РСДиРНДсоединенымуфтой полугибкого типа, 
аРНД и ротор генератора (РГ) соединены жесткой муфтой. Вращение роторов 
осуществляется почасовойстрелке,смотрясостороны переднего подшипника. 
Турбина снабжена валоповоротным устройством (ВПУ), установленным 
на крышке подшипников N 5 и6 взадней части 
ЦНДиобеспечивающимвращение роторов  счастотой3,4 об/мин 
дляравномерного прогреваприпускеиравномерного остывания при останове 
турбины. 
Длясокращения  временипрогрева,и улучшения условий пуска 
турбины предусмотрен обогрев фланцев ишпилекЦВД и ЦСД путем подачи 
пара,вобнизкивофланцахгоризонтальных разъемов цилиндров. При 
возникновении относительныхукороченийРВДи 
РСДпредусмотренподводсвежего пара на передние уплотнения роторов. Пар на 
переднее уплотнение ЦВД и ЦСД взятиз цехового коллектора 140 ата. 
Подача парана концевыеуплотненияЦВДиЦСД осуществляется 
издвухколлекторов, вдальнейшем именуемых "горячий" и "холодный", 
соединяемыймеждусобойперемычкой с разделительной задвижкой. 
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"Горячий" коллектор связан с концевымиуплотнениямиЦВД, 
переднимконцевымуплотнениемЦСДи сброснымтрубопроводом отсоса пара из 
уплотнений с сальниковым подогревателем СП-100. 
"Холодный" коллектор связан с задним уплотнениемЦСДи с концевыми 
уплотнениями ЦНД. 
При пуске турбины из холодного состояния (температура металла ЦВД в 
зоне паровпуска не выше 150 0С)разделительная задвижка между "холодным" и 
"горячим"коллекторамидолжнабыть открыта. Пар на уплотнения турбины 
подаетсяиз коллектора уплотнений с давлением5 кгс/см2итемпературой160 0С. 
Давлениевобоихколлекторах автоматически поддерживается в пределах 1,1–
1,15 кгс/см2регулирующим клапаном (после себя)(РД ЦНД). При 
пускетурбиныизгорячего состояния разделительная задвижка между "горячим" 
и "холодным"коллекторами должна быть закрыта. В данном случае в "горячий" 
коллектор пар подается из коллектора собственных нуждс температурой 250–
300
0С и давлением 10–16 кгс/см2) Давление в"горячем" коллекторе 
поддерживается РД ЦВД. Давление в "горячем" коллекторе приNэ>60 МВт 
автоматически поддерживается в пределах 1,1–1,15кгс/см2 
регулирующимклапаном (досебя),установленнымнасбросном трубопроводе к 
ПН-100 (РД в "горячем" коллекторе). 
При расходе пара через ЦВД более 200 т/час, что соответствует нагрузке 
около 60 МВт, концевыеуплотненияЦВД и переднее ЦСД работают по 
принципу самоуплотнения(без подачи пара на уплотнения в "горячий" 
коллектор). Разделительная задвижка между "холодным" и "горячим" 
коллекторами при этом закрыта. 
Пар на уплотнения ЦНД и заднее ЦСД подается из "холодного" 
коллектора навсех режимах работы турбины. Из концевых каминных камер 
уплотнений всех цилиндровпаровоздушная смесь отсасывается в сальниковый 
подогреватель ПС-50. 
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Турбина снабжена гидравлической системой регулирования, которая 
обеспечивает воздействие на органы парораспределения, состоящие из 
клапанов автоматических затворов и регулирующих клапанов (РК) ЦВД и ЦСД. 
Гидравлическая часть системы регулирования, состоящая из 
промежуточных, усилительных и исполнительных элементов (блока 
золотников регулятора скорости, промежуточного золотника, сервомоторов 
АЗВ, АЗС иРК ЦВД и ЦСД) получает импульс от регулятора скорости 
центробежного типа, являющегося датчиком частоты вращения. 
Для передачи воздействия отэлектрическихсистем управления 
наисполнительныемеханизмыгидравлическойсистемы регулирования служат 
электрические входы: 
- быстродействующий – электрогидравлический преобразователь 
(ЭГП); 
- относительно медленнодействующий – механизмуправления 
турбиной (МУТ). 
МУТ является единым органом, осуществляющим: зарядку ЗРБ, 
управлениеклапанамиАЗВ иАЗС,РКЦВДиЦСД, 
изменениечастотывращенияротора турбины с возможностью синхронизации 
генератора при любой аварийной частотев системе;изменение нагрузки. 
МУТприводитсявдействие каквручнуюпо месту, так и дистанционно с 
БЩУ. 
Система регулирования поддерживает частоту вращения РТ с 
неравномерностью 4,50,5% от номинальной. Нечувствительность системы 
регулирования частоты вращенияротора 
вовсемдиапазоненагрузокпринормальномэксплуатационном состоянии системы 
составляет не более 0,3% от номинальной. 
При сбросеэлектрической нагрузки с отключением или без отключения 
генератора от сети, независимоот величины нагрузки, система 
регулированияобеспечиваетудержаниетурбины на холостом ходу или на 
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нагрузке собственных нужд без срабатывания бойков регулятора безопасности. 
Для этой цели в системе предусмотрены: 
- гидравлическийдифференциатор, который при наличии ускорения, 
большего ускорения при сбросе 40% номинальной нагрузки, подает 
пропорциональныйсигнална прикрытие сервомотора РК ЦВД и ЦСД в том 
случае, когда скорость вращенияротора выше 103%; 
- электрогидравлический преобразователь, подающий форсированный 
сигнал на прикрытие сервомотора РК ЦВД и ЦСД. 
Турбина снабжена механическим ограничителем мощности, с ручным 
приводом, используемым вособыхслучаяхдля ограниченияоткрытия 
регулирующихклапанов. ДействуетОМ односторонне, не препятствуя 
закрытию РК. МаховикОМрасположен на фасадной крышке переднего 
подшипника, рядом с маховиком МУТ. 
В момент ограничения мощности на блочный щит автоматически 
подается световой сигнал "убавить нагрузку" для предупреждения персонала о 
необходимостипрекратитьувеличение нагрузки, а также для 
предотвращениядлительнойработытурбины на ограничителе мощности, 
ухудшающей условия поддержания частоты сети. 
Система защиты обеспечивает закрытие автоматических затворов 
высокого и среднего давления, регулирующих клапанов высокого и среднего 
давления: 
- приповышении частотывращенияРТ на11-12%сверх номинальной от 
действия центробежных выключателей (бойков); 
- при повышении частоты вращения примернона14%сверх 
номинальной – от действия дополнительной защиты; 
- от действия защит на останов турбины, подающихимпульс на два 
электромагнитных выключателя. 
Системой защитыот разгона допускается раздельное испытание каждого 
из центробежных выключателей регулятора безопасности на холостом ходу как 
повышением частоты вращения, так и без повышения частоты вращения, а 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
32 
                ФЮРА.311000.001.ПЗ 
 
такжеподнагрузкой, путем подачи масла на отключенный боек. Регулятор 
безопасности имеет указатель срабатывания центробежных выключателей 
(бойков). 
Поступление пара в турбину можетбытьпрекращено путем нажатия на 
любую из двух кнопок ручного выключениятурбины непосредственно у 
турбины илидистанционно со щитауправления ключом. При отключении 
турбины вручную или от срабатывания электромагнитных выключателей 
осуществляется автоматическое отключение генератора от сети. Отключение 
производится с выдержкой времени3 мин., достаточной для автоматического 
закрытия всех задвижек на подводепара к турбине, на отборах пара для 
посторонних потребителей и на деаэратор. 
Регенеративный подогрев основного конденсата и питательной воды 
осуществляется в охладителе пара эжекторов (ОЭ), в сальниковых 
подогревателях паром уплотнений (ПС-50 и ПС-100), в 4-ех ПНД 
поверхностного типа, в деаэраторе и 3-ех ПВД коллекторного типа. Параметры 
пара и воды для этих элементов схемы при номинальной мощности 215 МВт 
приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - Параметры пара и воды при Nэ = 215 МВт 
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СП-50 Утилизируемый пар системы уплотнения 
турбины и отсоса со штоков клапанов турбины 
33,5 
ПНД-1 7 25(29) 0,27 66 25 58,6 
СП-100 Утилизируемый пар системы уплотнений 
турбины 
62,7 
ПНД-2 6 23 1,3 174 26,7 97,5 
ПНД-3 5 21 2,87 256 18,1 123,9 
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Продолжение таблицы2.2 - Параметры пара и воды при Nэ = 215 МВт 
 
ПНД-4 4 18 6,7 358 19,8 150,5 
ПВД-5 3 15 12,5 445 21,4 
вход-156 
выход-175 
ПВД-6 2 12 26,3 324 45,2 210 
ПВД-7 1 9 39,5 376 37,0 243 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Принципиальная схема блока К-215-130 
 
В таблице 2.3 приведены типы подогревателей системы регенеративного 
подогрева питательной воды и их характеристики по поверхности теплообмена 
и номинальному расходу воды. 
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Таблица 2.3 - Типы подогревателей и их характеристики 
Подогреватель Наименование Площадь 
поверхности 
теплообмена, м2 
Номинальный 
расход воды,кг/с 
ПВД-1 ПВ-775-265-45 775 194,4 
ПВД-2 ПВ-775-265-31 775 194,4 
ПВД-3 ПВ-775-265-13 775 194,4 
ПНД-4 ПН-350-16-7-1 350 159,7 
ПНД-5 ПН-350-16-7-2 351 159,7 
ПНД-6 ПН-350-16-7-3 352 136,1 
ПНД-7* ПН-100-16-7-3 100 136,1 
* - подогреватель ПНД7 выполнен в корпусе конденсатора. 
 
На блоке установлены питательные насосы ПЭ-780-200, конденсатные 
насосы КСВ-320-160 и сливные насосы КС-80-155 все с электроприводом. 
Питательные насосы для регулирования числа оборотов имеют гидромуфту. 
 
2.2 Характеристика котла 
 
Основные параметры, принятые при проектировании котла, приведены в 
таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 - Проектные параметры котла ПК-40-2 
Наименование Обозначение 
Нагрузка 
100% 
1)Паропроизводительность котла Dк, т/час 640 
2) Давление пара за конвективным  
пароперегревателем 
 
Рпе, кгс/см
2
 
 
140 
3) Температура питательной воды Тпв, 
оС 242 
4) Температура перегретого пара Тпе, 
оС 545 
5) Расход вторичного пара Dпп, т/час 540 
6) Давление вторичного пара на входе Рвх, кгс/см
2
 26,3 
7) Давление вторичного пара на выходе Рвых, кгс/см
2
 24,1 
8) Температура вторичного пара на входе Твх, 
оС 324 
9) Температура вторичного пара на выходе Твых, 
оС 545 
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Котел предназначен для сжигания разных марок Кузнецких углей. 
Проведенные ВТИ анализы проб Кузнецкихкаменных углей, сжигаемых на 
станции, показали возможность сжигания их в топках с жидким 
шлакоудалением, что в настоящее время и осуществлено на станции (перевод 
всех котлов 3-ей очереди на жидкое шлакоудаление). Котел устанавливается в 
ячейку здания шириной 36000 мм, каждый корпус котла имеет габариты в 
плане по осям колонн 9500 мм по фронту, 19500 мм в глубину, отметка 
потолочных труб 36500 мм, расстояние между корпусами по фронту - 5000 мм. 
В каждом корпусе глубина (по осям колонн) топки 9500 мм, конвективной 
шахты - 7200 мм. 
Каждый корпус состоит из следующих основных элементов: 
а) гладкотрубного водяного экономайзера, поверхность нагрева которого 
составляет 2650 м2;  
б) НРЧ, поверхность нагрева 564 м2; 
в) переходная зона, поверхность нагрева 1230 м2; 
г) СРЧ, поверхность нагрева 223 м2; 
д) ВРЧ, поверхность нагрева 322 м2; 
е) паропарового теплообменника, поверхность нагрева 325 м2; 
ж) потолочный экран, поверхность нагрева 165 м2; 
з) крайние ширмы, поверхность нагрева 337 м2; 
и) средние ширмы, поверхность нагрева 270 м2; 
к) конвективный пароперегреватель, поверхность нагрева 328 м2; 
л) конвективный пароперегреватель вторичный, поверхность нагрева 
1145 м2) 
Топочная камера каждого корпуса оборудуется: 
а) 8-ю прямоточными пылеугольными горелками (13А, Б; 14А – по 10 
горелок); 
б) 4-мя сбросными горелками для сброса отработанного сушильного 
агента из системы пылеприготовления; 
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в) 8-ю мазутными форсунками, встроенными в основные пылеугольные 
горелки. 
Котлоагрегат снабжен следующим вспомогательным оборудованием: 
а) пылеприготовительнымустройством с барабанными шаровыми 
мельницами типа Ш-50 в количестве 2-х штук с мельничным вентилятором 
типа ВМ-160-850 в количестве 2 шт.; 
б) золоулавливающей установкой, состоящей из мокропленочных 
золоуловителей МП-ВТИ диаметром 3300 мм с трубами Вентури; 
в) тяговой установкой с дымососами типа Д-25х-2ШУ в количестве 2 
штук; 
г) дутьевой установкой с вентиляторами типа ВДН-26 в количестве 2 
штук; 
д) установкой для рециркуляции дымовых газов, состоящей из дымососов 
типа Д-15,5 в количестве 2 штук; 
е) оборудованием для механического непрерывного шлакоудаления в 
пределах котла; 
ж) оборудованием автоматического регулирования электронного типа. 
Топочные камеры каждого корпуса имеют внизу четырехскатные 
топочные воронки с наклоном всех скатов к горизонту 57о12/ и поды для 
жидкого шлакоудаления, выполненные из панелей, имеющих уклон к 
центральнойлетке 7о. Площадь пода 25 м2, отверстие летки 700х700. Трубы 
пода, скатов, воронки, а также горелочных блоков со стороны топки 
ошипованы для нанесения хромитовой массы. В топочных камерах установлено 
по 8 прямоточных горелок, расположение горелок - встречное по 4 штуки на 
каждой боковой стороне топки. Такое расположение горелок, при квадратном 
сечении топок (размеры в свету по осям труб 8500х8500), должно 
способствовать хорошему заполнению топочного объема продуктами сгорания 
и сведению до минимума газовых перекосов. Лучшему омыванию газами 
верхней части топок и ширмовых перегревателей, а также защите последних от 
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излучения факела из топок служит выполненный в верхней части задней стены 
топок выступ. Объем топочной камеры каждого корпуса- 2100 м3) 
В каждом корпусе на выходе из топки в горизонтальном газоходе 
высотой 6 м между топкой и конвективной шахтой находятся ширмовые 
перегреватели первичного пара. За ними находятся поворотные камеры с 
полностью экранированными стенами и потолком. В конвективной шахте 
(размеры в свету 8620х6320 мм) последовательно по ходу газов размещены 
конвективные первичные ипромежуточныеперегреватели, пакеты переходной 
зоны, конвективного водяного экономайзера и воздухоподогревателя. 
Змеевики всех конвективных поверхностей нагрева расположены 
параллельно фронту котла по всей ширине шахты, что должно устранить 
температурную развертку по ширине. Все камеры конвективных поверхностей 
нагрева расположены в разрыве между корпусами (за исключением 
конвективного вторичного перегревателя, камеры которого расположены на 
обеих боковых стенах шахты). Такое решение освобождает от загромождения 
наружные боковые стены конвективных шахт корпусов и дает возможность 
осуществить выем змеевиков наружу при ремонте. 
Одноступенчатый воздухоподогреватель обеспечивает подогрев воздуха 
до 290оС. Сброс сушильного агента из мельничной системы производится в 
топку выше горелок на боковых стенах. 
Растопка котла предусмотрена на мазуте. Паровые форсунки типа МФ-
ПРД-6 производительностью 1200 кг/час установлены внутри всех 16-ти 
пылеугольных горелок. 
Как отмечалось, ремонтный выем змеевиков предусмотрен через внешние 
боковые стены конвективных шахт котла. Более удобному ремонтному выему 
способствует наличие в пакетах перегревателей собирающих и раздающих 
патрубков, уменьшающих количество сварки при ремонте. 
Обособленное опирание секций нижнего куба воздухоподогревателя на 
каркас конвективной шахты обеспечивает возможность выема во время 
ремонта первого куба в случае интенсивной коррозии. Для ведения ремонтных 
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работ в топочных камерах на потолке установлены 4 лючка по углам для 
прохода троса подвески люльки. Кроме того, имеются встречные лазы на 
боковых стенах в верхней и нижней частях топки. Лазы для обслуживания 
конвективных поверхностей нагрева расположены на задней стене 
конвективных шахт в разрывах между пакетами и над конвективными 
перегревателями (низ поворотной камеры). 
Котел оборудован приборами для очистки поверхностей нагрева от 
загрязнений в процессе эксплуатации. Для конвективных поверхностей 
перегревателей предназначены аппараты типа ОПК-9 по 2 штуки на каждый 
корпус. Для ширмовых - пушечная обдувка. 
В схеме арматуры котла ПК-40-2 предусматривается установка 
питательной и регулирующей арматуры впрысков до экономайзера. Такое 
решение повышает надежность работы котла, так как экономайзер в этом 
случае не будет находиться под полным давлением, создаваемымпитательными 
насосами, кроме того,установка указанной арматуры перед входом в котел 
позволяет разместить ее вместах,удобныхдля обслуживания. 
Основным способом регулирования выходной температуры пара 
промежуточного перегрева является использованиепаропарового 
теплообменника как регулирующей ступени.В теплообменнике, поступающий 
в котел от ЦВД, пар низкого давления (Т = 324 оС) нагревается паром высокого 
давления, получившим перегрев в СРЧ, ВРЧ и крайних пакетах ширмового 
перегревателя и имеющим высокую температуру (510 – 520 оС), 
обеспечивающуюдостаточный температурный напор в теплообменнике, в 
котором греющий и нагреваемый пар движутся противоточно. Регулирование 
температуры промежуточного пара достигается спомощью пропускачасти 
холодного вторичного пара помимо теплообменника. Для этого на обоих 
трубопроводах, подводящих пар от ЦВД, установлены 3-х ходовые клапаны, в 
которых с помощью регулирующего сектора осуществляется разделение потока 
пара с количественнымраспределением его как в секции теплообменника, так и 
в байпасныйпаропровод.Установленный первоначально процент 
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байпасирования соответствует определенной температуре промежуточного 
пара за теплообменником, а, следовательно, и на входе в конвективный 
пароперегреватель и выходе из него, т.е. из котла. Таким образом, 
изменениевеличиныбайпаса ведет к изменению (уменьшению или увеличению) 
температуры перегрева промежуточного пара. 
Байпасирование парапозволяет поддерживать заданную температуру 
перегрева вторичного пара в широком диапазоне нагрузок, а также и при 
сжигании различных топлив.  
Следует также отметить, что греющий пар, сохраняющий характеристику 
радиационного перегревателя, улучшает регулировочную характеристику 
промежуточногоперегревателя, имеющего выходной ступенью конвективный 
пакет. Общее сопротивление тракта промежуточного перегрева в пределах 
котла составляет 1,6 атм. В связи с высокой температурой стенки металла труб 
конвективного промежуточного перегревателя, обусловленной гидравлической 
неравномерностью в пакете при достаточно высокой тепловой нагрузке, пакеты 
КПП-П котлов №13,14 выполнены из нержавеющей стали 1Х18Н12Т, 
суммарный вес которой около 6 тонн. 
Котельный агрегат оснащен автоматическими регуляторами электронного 
типа, регулирующими основные рабочие процессы, снабжен автоматической 
защитой и блокировкой, действующей при отключении генератора, турбины, 
вспомогательных механизмов при росте давления и температуры пара по 
тракту котла. Автоматизированы отдельные процессы пуска котла.Установлен 
теплоконтроль за температурой змеевиков НРЧ, обнаружители шума в 
поверхностях нагрева, оснащены фотодатчиками по яркости факела в топке и 
компьютерами для снятия режимов, параметров и работы механизмов 
вспомогательного оборудования. 
Питание котла осуществляется чистым конденсатом. Конденсат 
питательными насосами (ПЭН-1,2,3) подается в узел питания котла. 
Регулировка поступления питательной воды в котел осуществляется 
регулирующим питательным клапаном (РПК) шиберного типа, установленным 
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на питательном трубопроводе за отборами на впрыски. За РПК по ходу 
питательной воды располагается расходомерная шайба (дляпередачи импульса 
на автомат). Питательная вода с температурой 242оС поступает во входную 
камеру водяного экономайзера. В водяном экономайзере питательнаявода 
нагревается до 300оС.  
Конструктивноэкономайзервыполнен одноступенчатым, однопоточным. 
По высоте ВЭК разбит на три полупакета с разрывом между ними 576 мм. 
разрыв предусмотрен для осмотра, обдувки, ремонта. Пакет ВЭК выполнен из 
труб диаметром 32х3,5 мм сталь 20. На гибах труб пакета крепятся 
противоизносные козырьки. Камеры экономайзера расположены между 
корпусами, соответственнона правой и левой стенах конвективной шахты. 
Входная камера ВЭК изготовлена из труб диаметром 325х31 мм сталь 20. 
Камера крепится на трех опорах, две скользящие и одна неподвижная. 
Выходная камера ВЭК по конструкции аналогична входной - диаметр 325х35 
мм. 
У выходной камерыэкономайзераимеетсятриопоры: 
неподвижная,подвижнаяподвесная, скользящая. Пакет экономайзера опирается 
на три ряда стоек по 65 стоек в ряду. Стойки изготавливаются из стали 3 
корытного сечения. Сверху стойки в ряду крепятся приварной гребенкой, снизу 
опираются на полые, охлаждаемые воздухом, балки. Из водяного экономайзера 
вода через угловой фильтр поступает во входные камеры НРЧ. 
Угловой фильтр представляет собой тройник с вваренным внутри 
стаканом. В стенках стакана имеется 52 ряда отверстий по 83 в ряду. Диаметр 
отверстия 3 мм. Отверстие в тройнике под стаканом заглушено приварным 
донышком,в котороевварен дренажный штуцер. 
Входные камеры НРЧ расположены по фронтовой и задней стенках 
топки, выполнены из труб диаметром 245х22 мм сталь 20, камеры крепятся на 
трех подвесных опорах, из которых одна неподвижная и две подвижные. 
Выходные камеры также располагаются на фронтовой и задней стенах топки и 
изготавливаются из труб диаметром245х23 мм сталь 20.Выходные камеры НРЧ 
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крепятся на трех опорах: неподвижная и две скользящие. Трубы НРЧ 
экранируют холодную воронку, нижнюю часть топки. НРЧ образована 
трубными лентами двухзаходной навивки с подъемом на фронтовой и задней 
стенках топки. Угол подъема в топке 8 град.50 мин. Каждая лента состоит из 30 
параллельных труб диаметром 38х4,5 мм (экономайзерный участок, 
занимающий скаты пода и зону горелочного пояса) и диаметром 44х4,5 мм 
(испарительный участок, верхняя часть НРЧ). Выполнение НРЧ из двух 
диаметров труб (ступенчатыйвиток) позволяет снизить сопротивление 
дроссельных шайб, установленных на входе в трубы. На входе в каждый виток 
вварена дроссельная шайба диаметром11 мм,длясглаживаниягидравлической 
неравномерности. Крепление витков НРЧ осуществляется 12 опорами по 
периметру, из которых 4, расположенные по середине стен – неподвижные, 
остальные 8 опор - подвижные. Материал витков НРЧ – сталь 20. Из выходных 
камер НРЧ паровая смесь с Т = 345 оС и влажностью 30%двумя 
трубопроводами подается в тройник, где объединяется и идет в переходную 
зону (ПЗ), в раздатчик. 
Раздатчик изготовлен из труб диаметром 325х40 мм сталь 20. Из 
раздатчика пароводяная смесь десятью трубами диаметром 76х7,5 мм 
поступает во входныекамеры ПЗ.Назначениераздатчика - осуществлять 
перемешивание, равномерно распределять пароводяную смесь во входных 
камерах ПЗ. 
Переходная зона котла расположена в конвективной шахте в области 
низких газовых температур и малых тепловых напряжений, что позволяет 
обеспечить: 
а) более надежную работу ПЗ; 
б) более длительные промывочные компании котла. 
Входные камеры ПЗ расположены на стенах конвективных шахт между 
корпусами. Каждая из камер крепится на трех опорах: одна неподвижная и две 
скользящие. Обе входные камеры ПЗ изготовлены из труб диаметром 194х29 
мм сталь 20. Выходная камера переходной зоны изготавливается из труб 
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диаметром 325х40 мм сталь 20. Крепится выходная камера ПЗ на двух 
скользящих и одной неподвижной опорах. 
Пакетпереходнойзоныдвухпоточный с шахматным расположением труб в 
пучке. Шаг по горизонтали 52 мм, по вертикали - 44 мм. Число труб в пакете 
240, трубы диаметром 32х3,5 мм сталь 20. Пакет ПЗ опирается на три ряда 
стоек по 60 в ряду. Стойки из стали ЭИ-495 располагаются в 
шахматномпорядке. Гибы труб и местапроходатруб через стенку защищены 
противоизносными козырьками из стали ЭИ-496) Стойки сверху и снизу 
соединены приваренными гребенками из того же материала и опираются на 
полые охлаждаемые балки. 
В переходной зоне происходит дальнейшее испарение влаги и слабый 
перегрев пара, причем большая часть натриевых солей, имеющихся в 
питательной воде, откладывается в переходной зоне. Из ПЗ пар с температурой 
353
оС через тройник подается во входные камеры СРЧ. Камеры СРЧ 
располагаются на левой и правой стенах топки корпуса, крепятся входные 
камеры СРЧ на 3-х опорах: две скользящие и однанеподвижная. 
ВыходныекамерыСРЧ располагаются по бокам топки и крепятся на трех 
подвесных опорах. Подвески, поддерживающие камеры по краям, подвижные, 
посередине - неподвижные. Выходные камеры СРЧ изготовлены из труб 
диаметром 245х23 мм сталь 12ХМФ. Средняя радиационная часть экранирует 
топку на НРЧ образует 2 ленты. Подъем витков СРЧ осуществляется по правой 
и левой стенам топки, угол подъема 12о334’. СРЧ состоит из 60 витков из труб 
диаметром44,5х3,5 мм сталь 12ХМФ. Витки СРЧ крепятся также, как и витки 
НРЧ. Из СРЧ пар с температурой равной 389оС по двум трубопроводам 
поступает в верхнюю радиационную часть ВРЧ. Перед ВРЧ пар охлаждается 
впрыском №1) Впрыск №1 предусмотрен для подрегулировки температуры 
пара.  
ВРЧ экранирует верх топки, боковые и задние стены поворотной камеры. 
Витки ВРЧ делятся на два двухходовых потока. Каждый из двух потоков 
экранирует половину фронтовой стены топки, боковую и половину задней 
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стены поворотной камеры. Витки ВРЧ выполнены из труб диаметром 44,5х5,5 
мм сталь 12ХМФ, всего в ВРЧ 108 витков. Витки ВРЧ на боковых стенах 
крепятся семью опорами, одна неподвижная, на задней стене поворотной 
камеры имеется одна фиксирующаяопора,дающая возможность перемещений в 
горизонтальной плоскости. Входная и выходная камеры ВРЧ располагаются 
горизонтально на фронтовой стене корпуса: входная - на двух подвесных 
подвижных опорах и одной неподвижной, выходная - на 3-х подвесных опорах, 
из которых средняя - неподвижная. Входная камера ВРЧ изготовлена из трубы 
диаметром 245х23 мм сталь 12ХМФ, вход в камеру двухсторонний. Выходная 
камера ВРЧ изготовлена из труб273х26 мм сталь 12ХМФ и тройникаиз этого же 
материала. Тройник врезается в серединуколлектораичерезнего осуществляется 
отвод пара из ВРЧ. 
Из ВРЧ пар с температурой 450оС по трубопроводу, в который врезана 
запорная разделительная задвижка, поступает в тройник. Из тройника пар 
двумя трубопроводами идет во входные камеры крайних ширм. Разделительная 
задвижкабайпасируется растопочным узлом. Входные камеры КРШ? 
расположены на потолке котла параллельно фронтовой стене, крепятся каждая 
надвух подвесных подвижных опорах. Камеры изготовлены из труб диаметром 
325х24 сталь 12ХМФ. Вход пара в камеру односторонний. Крайние ширмы 
изготовлены из труб диаметром 42х6мм сталь 12ХМФ. Всего ширм - 10, по 5 с 
каждой стороны. По глубине ширма состоит из 11 труб; 10-яи 11-я трубы по 
глубине охватывают ширму с обеих сторон и поддерживают ее. Между 
собойтрубы в ширме скрепляются прихватками. Выходные камеры по 
конструкции и характеру крепления аналогичны входным и изготавливаются из 
труб диаметром 325х40 мм сталь 12ХМФ. Из выходных камер крайних ширм 
пар с температурой 508 оСдвумя трубопроводами подводится к входной камере 
паропарового теплообменника. 
Паропаровой теплообменник (ППТ) расположен на фронте котла и 
служит для регулирования температуры пара промперегрева. По конструкции 
ППТ представляет из себя теплообменник «труба в трубе». ППТ состоит из 
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отдельных секций. Всего секций на котле - 56 по 28 на корпус. Каждая секция 
представляет собой трубу 16 м длиной, изогнутую под углом 180 оС, радиус 
гиба650 мм, труба сталь 12ХМФ, диаметром 168х10. Внутри этой трубы 
проходят семь труб диаметром 32х4мм сталь 12ХМФ, которые крепятся в 
трубных досках, приваренных по торцам секций. 
Для фиксирования положениявнутреннихтруб имеются направляющие. 
По внутренним трубам проходит острый пар, в промежуточном пространстве - 
пар промперегрева. Входная и выходная камеры ППТ по острому пару по 
конструкции и креплению аналогичны. Каждая имеет три опоры: средняя – 
неподвижная и крайние - скользящие. Вход и выход двухсторонний, материал - 
сталь 12ХМФ, входная камера изготавливается из труб диаметром 273х36 мм, 
выходная -273х26 мм. 
Секции теплообменника крепятся на пружинных подвесках. При останове 
котла для разгрузки пружин имеется балка, на которую секции опираются 
приваренными полкамииз листовой стали. Из паропарового теплообменника 
пар (Т = 461оС) двумя трубопроводами поступает во входную камеру 
потолочного экрана. 
Входная камера ПЭ расположена на фронтовой стене и изготовлена 
из труб диаметром 273х26мм сталь 12ХМФ. Вход в камеру двухсторонний. 
Камера крепится на трех подвесных опорах, из которых средняя - 
неподвижная. Выходная камера ПЭ изготовлена из трубы диаметром 273х26 мм 
сталь 12ХМФ и тройника из этого же материала. Через тройник пар отводится 
из камеры. Трубы ПЭ экранируют потолок топки и поворотную камеру 
(четырьмяпотоками, каждый по 21 трубе). У задней стенки поворотной камеры 
потоки поворачиваются в горизонтальной плоскости и возвращаются к 
фронтовой стене, где расположена выходная камера ПЭ. Каждый поток 
потолочного экрана крепится на 10-ти подвесных подвижных опорах по длине 
потолка. Потолочный экран изготавливается из труб диаметром44,5х5,5 мм 
сталь 12ХМФ. Из потолочного экрана пар с температурой равной 493 оС по 
трубопроводам поступает во входную камеру средних ширм. Входная и 
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выходная камеры средних ширм расположены на потолке корпуса параллельно 
фронтовой стене, их конструкции и способы крепления идентичны. Каждая из 
камер подвешивается на 4-х опорах, причем, третья по счету от входного 
(выходного) торца- неподвижная, остальные - подвижные. Входная камера 
изготовлена из труб диаметром 325х24 мм сталь12ХМФ, выходная - диаметром 
325х40 мм сталь 12ХМФ. 
Средние ширмы аналогичны по конструкции крайним ширмам и 
изготовлены из того же материала. Всего средних ширм по ширине газохода 8 
штук. Из выходной камеры средних ширмпар с температурой540 оС поступает 
в конвективный пароперегреватель (КП). По пути он охлаждается 2-ым 
впрыском до температуры 517 оС. КП расположен в конвективной шахте 
корпуса первым по ходу газов. Камеры КП расположены на стене 
конвективнойшахтымеждукорпусами.ВходнаякамераКП изготовлена из трубы 
диаметром 325х21 мм сталь 12ХМФ. Вход в камеру односторонний. Камера 
подвешена на 4 опорах, из которых 3 подвижные и одна, у входного торца, 
неподвижная. Выходная камера КП имеет два выхода - в паропровод к турбине 
и к предохранительным клапанам котла. Изготавливается она из трубы 
диаметром 426х60 мм сталь 12ХМФ, крепление ее аналогично креплению 
входной камеры. К каждой камере привариваются 49 патрубков. В патрубки 
диаметром 76х11 мм ввариваются 4 змеевика, т.е. 196 змеевиков. Змеевики КП 
опираются на 3 ряда стоек из гнутой полосовой стали, в ряду 49 стоек. Сверху и 
снизу пакета стойки крепятся гребенками. Стойки крепления пакетов КП 
опираются на опорные стойки промежуточного перегревателя. Из КП пар с 
температурой 545 оС идавлением 130 кгс/см2 поступает в турбину. 
Пар на промежуточный перегрев поступает из ЦВД турбины с 
температурой 324 оС и давлением 26,3 кгс/см2) Первая поверхность нагрева по 
вторичному пару - ППТ. В ППТ пар поступает через трехходовой байпасный 
клапан. Клапанслужитдля распределения вторичного пара между входной и 
выходной камерами ППТ, что приводит, как уже говорилось выше, к 
подрегулировке температуры вторичного пара. Конструкция ППТ 
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описанавыше. Вторичный пар проходитчерез межтрубное пространство секций. 
Входная камера ППТ по вторичному пару имеет односторонний вход и 
располагается на фронтовой стене корпуса на трех опорах: средняя 
неподвижная, а крайние подвижные. Входная камера ППТ изготовлена из труб 
диаметром426х16 мм сталь 20. В камеру врезаны 28 патрубков (по числу 
секций) диаметром 108х4,5 мм сталь 12ХМФ. 
Выходная камера ППТ выполнена из трубы диаметром 426х17 мм сталь 
12ХМФ. В середине камеры врезан патрубок диаметром 337х15 мм сталь 
12ХМФ, вход байпасируемого вторичного пара, врезаны также 28 патрубков 
диаметром 108х4,5 мм сталь 12ХМФ. Выход из камеры двухсторонний. Камера 
крепится на 3-х опорах: по краям скользящие, в середине неподвижная. 
Из выходной камеры ППТ вторичный пар с температурой 451оС двумя 
трубопроводами идет в промежуточный перегреватель. В оба трубопровода 
врезаются линии аварийного впрыска, которыми пользуются тогда, когда не 
хватает диапазона регулирования ППТ. 
Промежуточный перегреватель расположен вконвективной шахте 
корпуса КПП, по конструкции двухпоточный. Камеры КПП расположены на 
боковых стенах конвективной шахты: входная и выходная камеры потолка на 
одной стене. 
Входные камеры КПП изготовлены из труб диаметром 426х18 мм сталь 
12ХМФ, вход в камеры односторонний. Каждая камеракрепится на 4-х опорах: 
опорау входного торца неподвижная и три скользящие. В камеру врезаются 42 
патрубка диаметром 108х4,5 мм сталь 12ХМФ. От патрубков отходят змеевики 
перегревателя: от каждого патрубка 6 змеевиков. Всего 504 змеевика. 
Выходные камеры аналогичны входным, различие в длине врезанных 
патрубков. 
Пакет КПП изготовлен из труб диаметром 42х3,5 мм сталь 12Х18Н12Т, 
расположение труб шахматное. Каждый поток опирается на три ряда стоек из 
штампованной полосы сталь 12Х18Н12Т по 42 стойки в ряду. Стойки в ряду 
сверху и снизу соединяются гребенками из того же материала и опираются на 
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полые охлаждаемые балки. Из КПП с температурой 545 оС и давлением 24,1 
кгс/см2пар поступает по 4-м трубопроводам с ЦСД турбины. 
Воздухоподогреватель-трубчатый(диаметр труб 40х1,5 мм) выполнен по 
2-х поточной схеме, одноступенчатый, трехходовый с разрывами по высоте 
между ходами для удобства осмотра и очистки. Высота труб каждого хода 3750 
мм. Воздух от вентиляторов входит в нижний ход с боковых стен конвективной 
шахты каждого корпуса в разрыв между потоками. После первого хода воздух 
по наружным коробам поступает во второй ход и далее по среднему 
внутреннему коробу проходит втретийход. Выходгорячего воздуха 
осуществлендвумяпотоками нафронтовую, заднюю стену конвективной шахты, 
после чего он направляется к горелкам. Секции 1-го и 2-го ходов 
воздухоподогревателя через специальные кронштейны опираются на балки 
каркаса конвективной шахты. Секции 33-го хода опираются на секции 2-го 
хода. Расположение труб в воздухоподогревателе шахматное. 
Воздухоподогревательвключен противоточно. 
Вертикальные стены, экранированные трубами поверхностей нагрева, 
имеют толщину обмуровочной кладки 260 мм, состоящую из:  
а) шамотного кирпича, толщина равна113 мм (огневая сторона); 
б) диатомового кирпича, толщина 65 мм; 
в) совелитовых плит, толщина равна 50 мм (1 ряд) ; 
г) обмазка (штукатурка) толщина 6-8 мм/ 
Обмуровка потолка выполняется толщиной 400 мм и состоит из:  
а) шамотного кирпича, толщина 65 мм (огневая сторона); 
б) диатомового кирпича, толщина 65 мм (2 ряда); 
в) совелитовых плит, толщина 40 мм (5 рядов). 
Для плотности обмуровки все стены котла, потолок и холодная воронка 
обшиты металлическими листами. 
3. Анализ пусковой схемы блока и выбор способа модернизации 
 
 
Пусковая схема предназначена для надежного и экономичного пуска 
энергоблока из различных тепловых состояний. 
Развернутая тепловая схема энергоблока К-215-130 Томь-Усинской ГРЭС с 
пусковым оборудованием приведена на листе графической части ФЮРА 
311111.002 Т3. 
На схеме приведено все оборудование, все трубопроводы и вся арматура, 
которые используются на этапе подготовительных операций к пуску, в процессе 
растопки котла и пуска турбины. Оборудование и арматура имеют условные 
обозначения, которые используются в инструкциях по пуску, останову и ведению 
режимов работы энергоблока. 
Главными элементами пусковой схемы в котле являются разделительная 
задвижка 3В-6 (буквы А и Б в обозначении арматуры относятся к корпусам котла 
А и Б)между испарительной и пароперегревательной частью котла; встроенный 
пусковой сепаратор; дроссельные регулирующие клапаны Д-63 и Д-66, 
регулирующие давление во встроенном сепараторе; растопочный расширитель; 
расширитель непрерывной продувки растопочного коллектора; пусковые впрыски 
для регулирования температуры острого пара и промперегрева. У турбины к 
пусковым элементам относятся БРОУ-6, предназначенная для сброса острого пара 
перед ГПЗ в конденсатор в процессах растопки котла и при сбросах 
электрической нагрузки на генераторе; РОУ-62, для прогрева ЦВД турбины и 
прогрева или охлаждения промежуточного пароперегревателя в процессах пуска 
блока; байпасы главной паровой задвижки БГПЗ-6; сбросные клапаны в 
конденсатор из линии горячего промперегрева С3-41, для сброса пара в 
конденсатор из горячей линии промперегрева перед стопорно-регулирующими 
клапанами ЦСД в процессах пуска блока и при сбросах электрической нагрузки 
на генераторе. 
Большим недостатком существующей пусковой схемы блока является 
неполная утилизация рабочего тела и теплоты потока пароводяной смеси, 
поступающего в растопочный расширитель в процессе пуска, откуда вода 
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направляется в конденсатор, а пар сбрасывается в атмосферу. При этом теряется 
около 30 т пара в час. При растопке из холодного состояния такой сброс 
происходитв течение 2 часов, при этом теряется около 60 т пара. Были попытки 
отвести этот пар в деаэратор питательной воды, но при этом в деаэраторе 
появились сильные гидравлические удары, причины которых не были 
определены, и от этого мероприятия отказались. 
В данной работе предлагается направить сбрасываемый пар в конденсатор 
турбины, который обладает необходимой конденсирующей способностью, 
поэтому гидроударов в нем не должно быть.  
Сохранение рабочего тела позволит разгрузить химводоочистку и 
уменьшить расход тепла и электроэнергии на подготовку добавочной воды. 
Для осуществления реконструкции пусковой схемы необходимо провести 
трубопровод от растопочного расширителя к конденсатору и установить на нем 
запорную задвижку.  
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4.Технико-экономическое обоснованиемодернизации пусковой схемы 
блока 
 
 
Обоснование экономической эффективности предложенного решения 
проведем на основе расчета срока окупаемости капитальных затрат в 
модернизацию за счет сокращения эксплуатационных расходов в 
модернизированной пусковой схеме блока. 
 
4.1 Расчет капитальных затрат 
 
При модернизации пусковой схемы блока необходимо установить 
трубопровод из стали 3сп длиной L = 43 м диаметром dн = 159 мм с толщиной 
стенки S = 7 мм и запорную задвижку с условным проходом dу = 150 мм. 
Стоимость 1тонны трубы таких параметровЦтр = 20 тыс. рублей. 
Вес трубы в нашем случае можно определить, как 
G = ·dу·S·L·ст,       (4.1) 
где ст = 7800 кг/м
3
 – плотность стали,  
G = 3,14·0,15·0,007·43·7800 = 1106 кг (1,106 т). 
Откуда стоимость трубы  
Ктр = Цтр·G = 20·1,106 = 22,12 тыс. рублей. 
Стоимость задвижкиКзадв = 4,3 тыс. рублей. 
Таким образом, затраты в оборудование составят: 
Коб = Ктр + Кзадв = 22,12 + 4,3 = 26,42 тыс. руб. 
Затраты в монтаж оборудования составляют 15% от затрат в оборудование: 
Кмонт = 0,15· Коб = 0,15·26,42 = 3,96 тыс. руб. 
Суммарные капитальные затраты составят: 
К = Коб + Кмонт = 26,42 + 3,96 = 30,38 тыс. руб. 
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4.2 Расчет эксплуатационных расходов 
 
Модернизация пусковой схемы не повлияет на показатели и расход топлива 
на станции при эксплуатации в нормальных режимах. Не произойдет изменение 
числа работников, т.е. не изменятсязатраты на заработную плату. 
Сокращение эксплуатационных расходов на станции в результате 
модернизации пусковой схемы энергоблока произойдет за счет сокращения 
потерь рабочего тела и теплоты при пуске. При этом уменьшатся затраты на 
подготовку и подогрев добавочной воды. 
В результате одного пуска блока потери пара сокращаются на 60 тонн. 
Стоимость подготовки 1 тонны воды на станции без подогрева составляет 
67 рублей, откуда затраты на подготовку воды составят 
Uподг = 67·60 = 4020 руб. 
Тепло, затрачиваемое при подогреве добавочной воды в кДж, определяется 
по формуле 
Qпод = Gв·Cp·(tпод – tисх),       (4.2) 
где Gв – количество подготавливаемой воды в кг;  
Cp = 4,19 кДж/(кг·К) – удельная теплоемкость воды; 
tпод = 45 оС – температура подогретой воды перед химводоочисткой; 
tисх = 10 оС – температура исходной воды перед подогревом; 
Qпод = 60000·4,19·(45 – 10) = 8799000 кДж. 
Количество сжигаемого условного топлива на подогрев воды можно 
определить по формуле 
Впод = Qпод/[Qн.р.·(к·тп·п)],      (4.3) 
гдеQн.р. = 29300 кДж/кг – низшая удельная теплота сгорания условного топлива; 
к = 0,89 – КПД котла; 
тп= 0,98 – КПД теплового потока; 
п= 0.98 – КПД подогревателя воды; 
Впод = 8799000/[29300·(0,89·0,98·0,98)] = 351 кг. 
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Затраты на топливо при цене условного топлива на станции 850 рублей за 
тонну на один пуск составят 
Uтопл = 850·0,351 = 298 рублей. 
Амортизационные отчисления 
Uам = 0,05·К = 0,05·30,38 = 1,52 тыс. руб. 
Сокращение эксплуатационных расходов в год составит 
U = Nпуск·(Uподг + Uтопл) – Uам.      (4.4) 
Из этой формулы видно, что сокращение эксплуатационных расходов, а 
значит и срок окупаемости сильно зависят от числа пусков блока в году. 
 
4.3 Расчет срока окупаемости 
 
При одном пуске блока в годU1 = 1·(4,02 + 0,298) – 1,52= 2,8 тыс. руб. 
Срок окупаемости составит  
Ток1 = К/U1 = 30,38/2,8 = 10,85 лет. 
При двух пусках в годU2 = 2·(4,02 + 0,298) – 1,52= 7,12 тыс. руб. 
Срок окупаемости составит  
Ток2 = К/U2 = 30,38/7,12 = 4,3 лет. 
При трех пусках в годU3 = 3·(4,02 + 0,298) – 1,52= 11,43 тыс. руб. 
Срок окупаемости составит  
Ток3 = К/U3 = 30,38/11,43 = 2,7 лет. 
При четырех пусках в год U4 = 4·(4,02 + 0,298) – 1,52= 15,75 тыс. руб. 
Срок окупаемости составит  
Ток4 = К/U4 = 30,38/15,75 = 1,9 лет. 
В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что 
предложенная модернизация пусковой схемы будет эффективна, если число 
пусков блока из холодного состояния в году будет не меньше двух. 
 
 
 
 
 54 
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
54 
                ФЮРА.311000.001.ПЗ 
 
 
 
 
 
 
